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CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE/U05477/01097

Emesso ai sensi del I'Art. 8 del decreto del Ministero dell'intemo del 26 giugno 1984 concernente “Classificazione di reazione al fuoco
ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001
[G.U. n°242 del 17 ottobre 2001).

Visto I'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al MATERIALE (Allegato A 2.1)

prodotto da: FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.P.A.
REGIONA MASIO, 19 BIS
10046 POIRINO (TO)

denominato: ROCCIA

impiegato come: Tendaggi, Sipari, Drappeggi
posa in opera: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

e attribuita in conformita alla UNI 92177 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
1 (UNO)
Il presente certificato & valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte infegrante del presente cerfificato n® 2 (DUE) allegati con i risultati di prova
e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 08-04-2016 Il Direftore Tecnico ’
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Il presente certificato di prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza I'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl
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